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RESUMEN
En este trabajo de presenta una metodolog´ıa para resolver el problema de ubicacio´n o´ptima de
dispositivos de proteccio´n y generacio´n distribuida en sistemas de distribucio´n de energ´ıa ele´ctrica.
Para solucionar e´ste problema se formula un modelo de programacio´n no lineal entero mixto, el cual
tiene como propo´sito minimizar el indicador de confiabilidad SAIFI (System Average Interruption
Frequency Index) sujeto a un conjunto de restricciones te´cnicas. El modelo matema´tico desarrollado
en este trabajo esta´ basado en la formulacio´n presentada en [5] y para darle solucio´n al problema
se empleo´ el solver de programacio´n no lineal BONMIN disponible en el software de optimizacio´n
comercial GAMS. Para comprobar el desempen˜o de la metodolog´ıa se consideran dos sistemas de
pruebas de diferentes taman˜os disponibles en la literatura especializada.
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Cap´ıtulo 1
Introduccio´n
En la actualidad los sistemas de distribucio´n de energ´ıa ele´ctrica se encuentran siendo adaptados a
nuevos conceptos como micro redes conformadas por smart grids o redes inteligentes y generacio´n
distribuida, con el objetivo de mejorar las caracter´ısticas operativas del sistema y garantizar un
servicio eficiente a los usuarios.
La ubicacio´n adecuada de los dispositivos de proteccio´n y generacio´n distribuida es de suma im-
portancia en el proceso de la adaptacio´n a estos nuevos conceptos, puesto que una inadecuada
ubicacio´n puede afectar la confiabilidad del sistema de distribucio´n, adema´s puede ocasionar sobre
costos debido a un exceso de elementos y pe´rdidas de energ´ıa al surgir nuevos flujos de potencia.
Para mejorar las condiciones operativas del sistema de distribucio´n, se han desarrollado diferentes
te´cnicas para encontrar la ubicacio´n o´ptima de dispositivos de proteccio´n como fusibles, reconecta-
dores y seccionalizadores, debido a que con su implementacio´n mejora aspectos relacionados con la
confiabilidad del sistema. Por otro lado, se ha contemplado la ubicacio´n de generacio´n distribuida,
ya que con ello se acrecientan los perfiles de tensio´n y se reducen las pe´rdidas te´cnicas en el sistema.
Los sistemas de distribucio´n de energ´ıa ele´ctrica tienen como finalidad suministrar energ´ıa a los
usuarios de forma continua y con altos niveles de calidad. No obstante, estos sistemas son sus-
ceptibles a experimentar variaciones de frecuencia y de tensio´n, interrupciones en el suministro
de energ´ıa, distorsiones en la forma de onda del voltaje y fallas provenientes de los elementos del
sistema, que afectan la calidad del servicio.
La calidad del servicio de energ´ıa se define como la ausencia de los diferentes tipos de fallas
y perturbaciones mencionadas anteriormente. Por consiguiente, la calidad del servicio se puede
reflejar a trave´s de la continuidad del suministro de energ´ıa, permitiendo que todos los usuarios se
beneficien de un servicio ma´s seguro y confiable.
La continuidad del servicio de energ´ıa forma parte de la confiabilidad de la red, la cual es valorada
por medio de ı´ndices que tienen como objetivo evaluar el desempen˜o y funcionamiento del sistema,
al medir la frecuencia y duracio´n de las interrupciones ocasionadas por fallas, ya sean temporales
o permanentes. Con el propo´sito de mejorar los ı´ndices de confiabilidad en la prestacio´n del ser-
vicio de energ´ıa y minimizar el tiempo de duracio´n de las interrupciones, en los u´ltimos an˜os se
han empleado diferentes metodolog´ıas. Por una parte, se ha considerado la ubicacio´n adecuada de
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elementos de proteccio´n, ya que estos tienen como funcio´n reducir la indisponibilidad del servicio
y la ra´pida transferencia de carga debido a sus caracter´ısticas de operacio´n automatizada. Adi-
cionalmente se ha empleado la ubicacio´n estrate´gica de generadores distribuidos, dado que estos
reducen las pe´rdidas te´cnicas del sistema, aumentan los perfiles de tensio´n y disminuyen los costos
de inversio´n en elementos del sistema.
Con el fin de mejorar las condiciones operativas en los sistemas de distribucio´n, en este trabajo se
propone implementar un modelo matema´tico que permite ubicar de forma simulta´nea elementos
de proteccio´n y generacio´n distribuida. El problema es formulado usando un modelo matema´tico
del tipo no lineal entero mixto, y tiene como objetivo encontrar la solucio´n o´ptima utilizando el
software de optimizacio´n GAMS.
1.1. Estado del arte
La calidad y la confiabilidad son aspectos que se han sido considerados en los sistemas de dis-
tribucio´n, por esta razo´n, se han desarrollado varias investigaciones como la ubicacio´n o´ptima de
dispositivos de proteccio´n, que han contribuido en aspectos relacionados a la confiabilidad. Por lo
tanto, a continuacio´n, se presentan las investigaciones ma´s relevantes acerca de esta tema´tica:
En 1998 [1], describe el problema como un modelo matema´tico binario, el cual permite identificar el
tipo y la ubicacio´n de los dispositivos de proteccio´n en redes de distribucio´n. El algoritmo propuesto
usa te´cnicas heur´ısticas para minimizar el tiempo de co´mputo. La funcio´n objetivo empleada busca
minimizar el ı´ndice SAIFI (System Average Interruption Frequency Index).
En [2], Se plantea una formulacio´n matema´tica para el problema de ubicacio´n de dispositivos de
proteccio´n, que considera la posibilidad de adicionarlos en lugares estrate´gicos, buscando mejorar
el ı´ndice de confiabilidad de la red. El modelo matema´tico propuesto corresponde a un problema
de programacio´n no lineal con variables de tipo binario.
En 2012 [3], Se presentan un nuevo modelo binario de programacio´n para los ı´ndices SAIFI y
MAIFI (Momentary Average Interruption Frequency Index), encontrando la adecuada ubicacio´n
de fusibles con y sin esquema de salvamento mediante la ubicacio´n del reconectador. Este modelo
introduce nuevas soluciones factibles que dirigen el problema de optimizacio´n a mejores soluciones
que en otras investigaciones.
En el proceso de la mejora continua de la calidad y confiabilidad aparecen nuevas tecnolog´ıas
como la generacio´n distribuida, siendo un tema de investigacio´n en los u´ltimos an˜os. Algunas de
las investigaciones ma´s destacadas son:
En 2015 [4], Se plantea el desarrollo de un algoritmo de recocido simulado, para minimizar el ı´ndice
de confiabilidad con la ubicacio´n o´ptima de dispositivos de proteccio´n partiendo de que el sistema
de distribucio´n se ha instalado generacio´n distribuida. En [5], Se proponen una formulacio´n binaria
para minimizar el ı´ndice de confiablidad SAIFI como una funcio´n de la localizacio´n de fusibles,
reconectadores y generacio´n distribuida. El modelo binario es usado para determinar la localizacio´n
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o´ptima de estos elementos, con el objetivo de aumentar la confiabilidad del sistema de distribucio´n.
1.2. Presentacio´n del documento
Este trabajo se encuentra organizado de la siguiente forma: En el cap´ıtulo 2 se realiza una breve
introduccio´n acerca de las posibles fallas presentes en los sistemas de distribucio´n y la forma de
contrarrestarlas, adema´s describe los dispositivos de proteccio´n empleados en este trabajojunto con
el concepto de generacio´n distribuida. En el cap´ıtulo 3 se describe la formulacio´n y planteamiento
del problema el cual contiene el modelo matema´tico con su funcio´n objetivo, conjuntos y sus
respectivas restricciones. En el cap´ıtulo 4 se presenta la metodolog´ıa propuesta para solucionar el
problema de ubicacio´n o´ptima de dispositivos de proteccio´n y generacio´n distribuida representado
por medio de un ejemplo de aplicacio´n tomado de la literatura especializada. En el cap´ıtulo 5 se
dan a conocer los resultados obtenidos a partir de la aplicacio´n de la metodolog´ıa ya propuesta.
Finalmente, en el cap´ıtulo 6 se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas mediante
del desarrollo de este trabajo, y posteriormente la bibliograf´ıa.
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Cap´ıtulo 2
Elementos de proteccio´n en sistemas de
distribucio´n y generacio´n distribuida
Los sistemas de distribucio´n experimentan fallas constantemente por encontrasen expuestos e in-
volucrados con el medio ambiente, dichas fallas pueden ser transitorias o temporales, pero de igual
forma ocasionan malestar en la calidad de vida de la sociedad, adema´s de pe´rdidas econo´micas
tanto para el sector industrial como para la empresa prestadora del servicio.
En la operacio´n de los sistemas de distribucio´n se detectan fallas ocasionadas por ramas de a´rboles,
animales y descargas atmosfe´ricas entre otras, es por esta razo´n que las empresas prestadoras del
servicio han implementado varios tipos de mantenimientos que van desde el predictivo hasta el
correctivo, pasando por el preventivo con actividades como limpieza de la red y reubicacio´n de la
misma, podas de a´rboles y mantenimientos a los equipos que la conforman, sin embrago esto no
es suficiente para garantizar una buena confiabilidad sin interrupciones del servicio, por lo que se
cuenta con la ubicacio´n y coordinacio´n de dispositivos de proteccio´n.
Se puede decir que los dispositivos de proteccio´n son empleados como llaves que permiten conectar
y desconectar secciones de la red con el propo´sito de ubicar las fallas y despejarlas, en algunos
casos de forma pra´ctica como en el de una rama ocasionando un corto, o de manera extrema
aislando una seccio´n que se encuentra en falla permanente con el fin de rescatar el resto de la red.
De esta forma los dispositivos de proteccio´n previenen o disminuyen el deterioro de los equipos del
sistema y mejoran la confiabilidad y la calidad del servicio obteniendo una gran satisfaccio´n para
los clientes y las empresas prestadoras del servicio al incrementar su facturacio´n.
Los dispositivos de proteccio´n adema´s de ejecutar maniobras y establecer e interrumpir corrientes,
deben tener la capacidad de conducir la misma normalmente y de forma continua, y en el momento
de encontrasen abiertos garantizar la aislacio´n de la carga por el tiempo que sea necesario. Se
estudiara´ entonces a continuacio´n las caracter´ısticas de los dispositivos empleados en este trabajo.
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2.1. Reconectadores
En la actualidad el reconectador es un dispositivo compacto y de poco mantenimiento especialmente
disen˜ado para montajes en exteriores, esta´ totalmente soldado y sellado, cuenta con interruptores
de vac´ıo en su interior, donde tambie´n contiene gas de hexafluoruro de azufre (SF6) el cual tiene
propiedades de aislacio´n ele´ctrica empleadas en este caso para disipar el arco ele´ctrico. Su monitoreo
y operacio´n son telemandadas y su funcionamiento esta´ basado en aperturas y cierres automa´ticos
que permiten aislar el circuito de la salida de una subestacio´n o de un alimentador principal
frente a una falla. Al detectar una sobrecorriente e´ste entra en operacio´n con un ciclo de aperturas
y cierres programados por un tiempo determinado buscando despejar la falla, si terminado el
ciclo programado la falla persiste e´ste queda abierto aislando as´ı la seccio´n en falla del resto del
circuito. Usualmente un ciclo de operacio´n esta´ compuesto por tres o cuatro disparos, es decir el
reconectador abre de tres a cuatro veces por intervalos de tiempo diferentes entre la apertura y
el cierre, quedando abierto en su u´ltimo disparo. Se ha comprobado estad´ısticamente que en una
l´ınea ae´rea de distribucio´n de media tensio´n el 10 % de las fallas son de cara´cter permanente, en
cuanto al 90 % restante son de cara´cter transitorio, donde el reconectador con su caracter´ıstica de
apertura?cierre permite esclarecer la falla evitando que el circuito quede fuera de servicio frente a
una falla transitoria.
Los reconectadores son ubicados en los siguientes puntos del sistema de distribucio´n:
En subestaciones como dispositivos de proteccio´n primaria.
En circuitos a cierta distancia de la subestacio´n, con el fin de seccionar l´ıneas de larga
distancia y as´ı evitar la salida de todo el circuito por fallas al final del mismo.
En derivaciones de circuitos principales, con el propo´sito de evitar la salida del circuito al
presentarse fallas en sus derivaciones.
En la instalacio´n de un reconectador es necesario considerar los siguientes factores:
Tensio´n del sistema.
Corriente ma´xima de corto circuito.
Corriente ma´xima de carga.
Corriente de corto circuito mı´nima dentro de la zona protegida por el reconectador.
Sensibilidad para fallas a tierra.
La coordinacio´n con otros dispositivos ubicados hacia la fuente y hacia la carga desde el
reconectador.
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Cabe resaltar que las tensiones y la capacidad de corriente de corto circuito deben ser iguales o
superiores a los nominales donde se va a ubicar y adema´s debe comprobarse que la corriente de
corto circuito al final del circuito de la seccio´n o de la derivacio´n protegida sea la necesaria para
que el reconectador entre en operacio´n.
Uno de los factores ma´s interesantes a la hora de ubicar un reconectador es la coordinacio´n con
otros dispositivos de proteccio´n ya que de esta forma se fortalece la operacio´n del esquema de
protecciones en la red de distribucio´n, el reconectador puede ser coordinado con seccionalizadores
y fusibles, siendo este u´ltimo de gran intere´s para este trabajo, puesto que con la coordinacio´n
entre estos dos se da lugar al concepto de salvamento de fusible el cual se explicara´ ma´s adelante.
2.2. Fusibles
El fusible es un dispositivo sencillo, econo´mico y de una sola operacio´n, muy empleado en los
circuitos de distribucio´n como proteccio´n frente a cortocircuitos o sobrecargas, esta´ conformado
por un tubo de confinamiento del arco con recubrimiento interior de fibra des-ionizante y un
hilo conductor de estan˜o, el cual acaba fundie´ndose frente a una corriente que sobrepase su valor
nominal.
Este dispositivo aprovecha el calor producido por la corriente que circula en su interior para detectar
sobre corrientes, y si estas perduran durante un tiempo definido el calor que es acumulado termina
fundiendo el conductor e interrumpiendo el paso de corriente, liberando de esta forma la seccio´n
en falla del resto del circuito.
Frente a valores de corrientes muy elevados el fusible tarda menos tiempo en fundirse lo que implica
que con una corriente determinada alcanza su estado de fusio´n hasta en un semiciclo o menos.
Cuando el hilo conductor es fundido produce gases des-ionizantes que se van acumulando dentro
del tubo de confinamiento, los cuales se escapan por los extremos lleva´ndose las part´ıculas que
sostienen el arco ele´ctrico causando la extincio´n del mismo y limitando la corriente de arco, la cual
no alcanza el valor ma´ximo que se hubiera presentado si el fusible no hubiese estado presente all´ı.
Esta caracter´ıstica es llamada delimitacio´n la cual es propia de los dispositivos que evitan que se
alcance la corriente ma´xima de corto circuito.
La zona de operacio´n de los fusibles se encuentra limitada por dos curvas; la curva inferior repre-
senta el tiempo mı´nimo para una determina corriente que tarda en empezar a fundirse, y la curva
superior representa el tiempo total para una determinada corriente que tarda el fusible en fundirse
por completo. La figura 2.1 tiempo vs corriente representa la caracter´ıstica de operacio´n del fusible.
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Figura 2.1: Caracter´ıstica de operacio´n del fusible.
Esta caracter´ıstica de operacio´n del fusible permite establecer una coordinacio´n con otros dispos-
itivos aguas arriba con el fin de sobreguardar la integridad del mismo, dando lugar a lo que se
conoce como esquema de salvamento de fusible.
2.2.1. Esquema de salvamento de fusible
El esquema de salvamento de fusible es una estrategia que consiste en disponer a operar primero
un reconectador que se encuentre aguas arriba de un fusible con el fin de que la corriente de
falla no alcance a intervenir su curva inferior, por lo menos hasta despue´s del segundo cierre del
reconectador, con el fin de que si se encuentran frente a una falla transitoria e´sta sea despejada por
el reconectador salvando as´ı la integridad del fusible, por otra parte no siempre se debe seleccionar
un tiempo de cierre inferior al mı´nimo para empezar a fundirse, ya que en el caso de que la falla se
encuentre aguas abajo del fusible este nunca entrar´ıa en operacio´n y la falla persistir´ıa ocasionando
la salida de todo el circuito por parte del reconectador.
Esto se logra coordinando las caracter´ısticas de operacio´n del reconectador con respecto a las
caracter´ısticas de operacio´n del fusible como se muestra en la figura 2.2.
7
Figura 2.2: Curvas de coordinacio´n de tiempo caracter´ıstica del esquema se salvamento
2.3. Generacio´n Distribuida
Ante el esquema de generacio´n convencional o centralizada que se ha implementado durante muchos
an˜os, surge la integracio´n de una nueva tecnolog´ıa sustentada en fuentes renovables y caracterizada
por generar energ´ıa ele´ctrica a pequen˜a o mediana escala, situada cerca a los centros de consumo o
conectados directamente al sistema de distribucio´n, as´ı surge el concepto de generacio´n distribuida.
La generacio´n distribuida se considera como un sistema alterno de respaldo, puesto que contribuye
con un porcentaje considerable en los niveles de generacio´n para ayudar a suplir el aumento de
consumo de energ´ıa ele´ctrica y as´ı poder incrementar la eficiencia y mejorar el comportamiento
del sistema actual.
Esta tecnolog´ıa de generacio´n adema´s de producir energ´ıa ele´ctrica, es empleada como un elemento
de eficiencia, debido a que disminuye las interrupciones sostenidas las cuales se ven reflejadas en
ca´ıdas de tensio´n y en el suministro de electricidad, entonces al incluir esta tecnolog´ıa se mejora
la confiabilidad, continuidad y calidad de la energ´ıa ele´ctrica.
A continuacio´n, se presentan algunas de las ventajas para el funcionamiento del sistema de energ´ıa
ele´ctrica al incluir la generacio´n distribuida en el mismo.
Reduccio´n de las pe´rdidas en el sistema ele´ctrico: Debido a que la generacio´n se ubica cerca a
los lugares de consumo existen menos perdidas de energ´ıa en el transporte de la electricidad,
desde la generacio´n hasta la distribucio´n. Esto implica que se reduzcan las redes de transporte
de energ´ıa.
Mejora la confiabilidad y calidad del sistema ele´ctrico: La generacio´n distribuida esta´ funcio-
nando simulta´neamente con la fuente de alimentacio´n principal, en el momento que ocurra
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una falla e´sta proporciona energ´ıa de respaldo a la red. De esta manera se reduce las interrup-
ciones que pueden experimentar los usuarios o cargas importantes del sistema garantizando
un funcionamiento estable del sistema.
La generacio´n distribuida aumenta la oferta de energ´ıa ele´ctrica por lo cual puede ayudar a
abastecer la demanda en los momentos en que e´sta se incrementa, por lo tanto, estas fuentes
de generacio´n distribuida son las ma´s adecuadas para responder a los cambios que presenta
la demanda y garantizar la continuidad del suministro de energ´ıa ele´ctrica.
Las fuentes de generacio´n distribuida facilitan la flexibilidad del sistema en cuanto al aumento
de la demanda, ya que son modulares y su instalacio´n es sencilla. Adicionalmente proporciona
un gran beneficio por su fa´cil mantenimiento.
Utilizacio´n de fuentes de Energ´ıa renovables: Esta alternativa de generacio´n emplea diversas
fuentes de energ´ıa renovable, solar, eo´lica, hidra´ulica, entre otras, lo cual resulta beneficioso
para el medio ambiente, puesto que uno de los factores que ma´s se reduce al utilizar energ´ıas
limpias es la emisio´n de contaminantes a la atmo´sfera como es el dio´xido de carbono.
Con el propo´sito de maximizar las ventajas al implementar la generacio´n distribuida en la red de
distribucio´n, se debe determinar la ubicacio´n ma´s pertinente de este elemento y adicionalmente en-
contrar la capacidad adecuada de estas fuentes de generacio´n para garantizar la operacio´n correcta
del sistema y del esquema de protecciones.
Uno de los principales efectos que presenta la integracio´n de la generacio´n distribuida en una
red ele´ctrica, es el cambio en los flujos de corriente. Este efecto se ve reflejado en el aumento o
reduccio´n de la magnitud y a´ngulo de la corriente de carga, puesto que los flujos de corriente
son bidireccionales. Con la presencia de la generacio´n distribuida se deben realizar los cambios
apropiados en el esquema de protecciones, ya que el utilizado tradicionalmente es unidireccional.
Al incluir la generacio´n distribuida en el sistema de distribucio´n es necesario enfocarse en la
planificacio´n, disen˜o, control y esquema de protecciones, con el objetivo de mejorar la confiabilidad,
eficiencia y estabilidad del sistema sin afectar el funcionamiento del existente.
9
Cap´ıtulo 3
Formulacio´n matema´tica del problema
En este cap´ıtulo se describe la formulacio´n matema´tica del problema de ubicacio´n o´ptima de
reconectadores, fusibles y generacio´n distribuida en sistemas de distribucio´n, por medio de un
modelo matema´tico no lineal entero mixto.
3.1. Planteamiento del problema
Para solucionar el problema de ubicacio´n o´ptima de dispositivos de proteccio´n y generacio´n dis-
tribuida en sistemas de distribucio´n, en este proyecto se expone una metodolog´ıa para la ubicacio´n
de reconectadores, fusibles con o sin esquema de salvamento y generacio´n distribuida, con el fin de
reducir el ı´ndice de confiabilidad SAIFI.
La formulacio´n de este problema se describe a trave´s de un problema de programacio´n no lineal
entero mixto, donde la funcio´n objetivo es no lineal y esta´ sujeta a un conjunto de restricciones
lineales. Este planteamiento se fundamenta en la formulacio´n matema´tica presentada en [5] para
minimizar el ı´ndice de confiabilidad SAIFI o frecuencia de interrupcio´n media del sistema (System
Average Interruption Frequency Index).
La solucio´n del modelo matema´tico se obtiene empleando el software MATLAB en conjunto con el
paquete de optimizacio´n comercial GAMS. A continuacio´n, se presenta la forma general del modelo
matema´tico:
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Minimizar z = I´ndice de confiabilidad SAIFI
s.a. L´ımite ma´ximo de reconectadores a ubicar en la red.
L´ımite ma´ximo de fusibles con o sin esquema de salvamento a
ubicar en la red.
L´ımite ma´ximo de generacio´n distribuida a ubicar en la red.
Ubicacio´n obligatoria de un dispositivo de proteccio´n para una
localizacio´n especifica.
L´ımite ma´ximo de elementos que pueden ser instalados en una
localizacio´n de la red.
Aguas abajo de un fusible sin esquema no se debe ubicar un
fusible con esquema, y aguas abajo de un fusible no se debe ubicar
un reconectador.
Sobre el alimentador principal no debe ser ubicado ningu´n fusible.
Debe ir un fusible sin esquema de salvamento en alguna de las
localizaciones posibles.
Para el adecuado desarrollo del modelo matema´tico se involucran las caracter´ısticas de la red que
abarcan las tasas anuales de fallas permanentes y temporales y el nu´mero de usuarios por posibles
localizaciones en la red.
3.2. Modelo matema´tico
Un modelo matema´tico lleva una situacio´n o feno´meno real a un lenguaje matema´tico, es decir, con-
vierte las situaciones y feno´menos en una funcio´n de variables y constantes relacionadas y operadas
entre s´ı, con el propo´sito de describirlos por completo hasta llegar predecir su comportamiento.
La correcta formulacio´n del modelo matema´tico del problema de ubicacio´n o´ptima de dispositivos
de proteccio´n y generacio´n distribuida considera aspectos como la topolog´ıa y las caracter´ısticas
de la red junto con las posibles localizaciones para los dispositivos de proteccio´n y generacio´n
distribuida, con la finalidad de encontrar el elemento y su ubicacio´n adecuada para minimizar el
ı´ndice de confiabilidad SAIFI.
A continuacio´n, se presentan detalladamente los te´rminos que componen el modelo matema´tico,
las restricciones y los conjuntos generales del problema.
3.2.1. Funcio´n objetivo
El ı´ndice de confiabilidad SAIFI representa la frecuencia promedio anual de interrupciones por
cliente, esta´ dado por el cociente entre, la suma total de interrupciones por el nu´mero de clientes
afectados, sobre el nu´mero total de usuarios de la red. Este indicador es indispensable para las
empresas distribuidoras de energ´ıa ele´ctrica debido a que mide la calidad media del servicio de
energ´ıa.
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SAIFI puede ser calculado por medio de la siguiente expresio´n:
SAIFI =
∑
i∈S λiNi
Nt
(3.1)
El denominador es un valor constante y depende del nu´mero total de usuarios de la red, y el
numerador es un valor no constante que esta´ en funcio´n de la localizacio´n de los dispositivos de
proteccio´n y la generacio´n distribuida. Este u´ltimo se divide en seis te´rminos que se muestran a
continuacio´n.
SAIFI =
∑
i∈sA1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6
Nt
(3.2)
De la ecuacio´n (3.2) se tiene que los te´rminos A3 y A4 representan la accio´n de las fallas temporales
en el indicador SAIFI, y los te´rminos A1, A2, A5 y A6 representan la accio´n de las fallas permanentes
en el mismo indicador, como se explica a continuacio´n.
El primer te´rmino indica la interrupcio´n experimentada por los usuarios aguas abajo de la seccio´n
i, la cual es afectada por una falla permanente.
A1 =
∑
i∈S
λiNtotal(i) (3.3)
El segundo te´rmino indica la interrupcio´n experimentada por los usuarios de la seccio´n i, si existe
un elemento de proteccio´n en la misma, debido a que aguas abajo de i se presenta una falla
permanente.
A2 =
∑
i∈S
λi
∑
j∈P [1,i)
(Ntotal(j)−Ntotal(aji))
∏
k∈P (j,i]
xk1xk2xk3 (3.4)
El tercer te´rmino indica la interrupcio´n percibida por los usuarios aguas abajo la seccio´n i cuando
una falla temporal ocurre en la misma, cuando en e´sta se encuentra ubicado un fusible sin esquema
de salvamento.
A3 =
∑
i∈S
γiNtotal(i)(1− xi1) (3.5)
El cuarto te´rmino indica la interrupcio´n experimentada por los usuarios de la seccio´n j, si se
encuentra instalado un fusible sin esquema de salvamento en e´sta, debido a que aguas abajo de
dicha seccio´n ocurre una falla temporal.
A4 =
∑
i∈S
γi
∑
i∈P [1,i)
Ntotal(j)(1− xj1)
∏
k∈P (j,i]
xk1xk3 (3.6)
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El quinto te´rmino indica la prevencio´n de interrupciones aguas abajo de una seccio´n i con falla
permanente, si:
Un reconectador es ubicado en la seccio´n j, la cual se encuentra aguas abajo de la falla.
No se encuentran ubicados fusibles o reconectadores en el trayecto de la seccio´n i hac´ıa la
seccio´n aguas abajo j, permitiendo la ubicacio´n de estos dispositivos en ambas secciones.
Al menos una generacio´n distribuida se encuentra ubicada aguas abajo de la seccio´n j.
A5 = −(
∑
i∈S
λi
∑
j∈d(i)
(Ntotal(j))(1− xj3)
∏
k∈P (i,j)
xk1xk2xk3(1−
∏
l∈dDG[j]
xl4)) (3.7)
El sexto te´rmino indica la prevencio´n de interrupciones entre dos secciones p e i cuando se presenta
una falla permanente en la seccio´n i, si:
Un reconectador es ubicado en la seccio´n j aguas arriba de la seccio´n i.
No se encuentran ubicados fusibles o reconectadores en el trayecto de la seccio´n j a la seccio´n
i, permitiendo la ubicacio´n de estos dispositivos en ambas secciones.
Un reconectador es ubicado en la seccio´n p, la cual se encuentra tanto aguas abajo de j como
aguas arriba de i.
No se encuentran ubicados fusibles o reconectadores en el trayecto de la seccio´n j a la seccio´n
p, permitiendo la ubicacio´n de estos dispositivos en ambas secciones.
Al menos una generacio´n distribuida se encuentra ubicada aguas abajo de la seccio´n p.
A6 = (−
∑
i∈S
λi
∑
j∈P [1,i)
(1− xj3)∏
k∈p(j,i]
(xk1xk2xk3)
∑
p∈idu(j,i)
(1− xp3)∑
m∈idu[p,i)
Nm
∏
n∈p(j,p)
xn1xn2xn3
(1−
∏
o∈iDG,du[p,i)
xo5))
(3.8)
3.2.2. Conjuntos
Para desarrollar el modelo matema´tico es necesario establecer los conjuntos que componen la fun-
cio´n objetivo. Para plantear los conjuntos se concretiza que la localizacio´n j se ubica aguas arriba
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de la localizacio´n i.
S: Conjunto de todas las localizaciones.
aij: Localizacio´n inmediatamente aguas abajo de la localizacio´n i.
p[1, i): Conjunto de localizaciones en el trayecto de la subestacio´n a la local-
izacio´n i, se excluye la localizacio´n i.
p(j,i]: Conjunto de todas las localizaciones en el trayecto de la localizacio´n j a
la localizacio´n i, incluyendo la localizacio´n i y excluyendo la localizacio´n
j.
p(j,i): Conjunto de todas las localizaciones en el trayecto de la localizacio´n j a
la seccio´n i, excluyendo ambas localizaciones.
d(i): Conjunto de todas las localizaciones aguas abajo de la localizacio´n i,
excluyendo la localizacio´n i.
dDG(i): Conjunto de todas las localizaciones de Generacio´n Distribuida aguas
abajo de la localizacio´n i.
idu(j, i): Conjunto de todas las localizaciones tanto aguas abajo de j como aguas
arriba de i, excluyendo ambas localizaciones.
idu[j, i): Conjunto de todas las localizaciones tanto aguas abajo de j como aguas
arriba de i, incluyendo la localizacio´n j y excluyendo la localizacio´n i.
iDG,du[j, i): Conjunto de todas las localizaciones de Generacio´n Distribuida tanto
aguas abajo de j como aguas arriba de i, incluyendo la localizacio´n j y
excluyendo la localizacio´n i.
3.2.3. Restricciones
El modelo matema´tico planteado requiere las siguientes consideraciones:
Los dispositivos a ubicar esta´n en perfecto estado.
Los dispositivos de proteccio´n estara´n ubicados en las tres fases.
Las fallas son mutuamente excluyentes e independientes.
La topolog´ıa de la red sera´ y permanecera´ siempre radial.
Las restricciones del modelo corresponden a un grupo de ecuaciones lineales binarias que han
sido formuladas empleando variables de decisio´n, considerando las condiciones analizadas a con-
tinuacio´n:
Dispositivos fijos.
xij=0, indica que un dispositivo j es ubicado en la localizacio´n i.
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Ausencia de dispositivos.
xij=1, indica que un dispositivo j no es ubicado en la localizacio´n i. La variable j puede
tomar valores de: 1 para fusibles sin esquema de salvamento, 2 para fusibles con esquema de
salvamento, 3 para reconectadores y 4 para Generacio´n Distribuida.
Cantidad Ma´xima de dispositivos a ubicar.∑
i∈S
xi3 ≥ nlocalizaciones − nmax,reconectadores (3.9)
La ecuacio´n (3.9) indica que no se puede ubicar una cantidad de reconectadores mayor a la
ma´xima establecida. ∑
i∈S
xi1 + xi2 ≥ 2 ∗ nlocalizaciones − nmax,fusibles (3.10)
La ecuacio´n (3.10) indica que no se puede ubicar una cantidad de fusibles mayor a la ma´xima
establecida. ∑
i∈S
xi4 ≥ nlocalizaciones − nmax,DG (3.11)
La ecuacio´n (3.11) indica que no se puede ubicar una cantidad de Generacio´n Distribuida
mayor a la ma´xima establecida.
Exigencia de un elemento de proteccio´n en una localizacio´n.
xi1 + xi2 + xi3 = 2 (3.12)
La ecuacio´n (3.12) indica que en la localizacio´n i debe ser ubicado un dispositivo de protec-
cio´n.
Limitacio´n general de dispositivos de proteccio´n en la red.
xi1 + xi2 + xi3 ≥ 2 (3.13)
La ecuacio´n (3.13) indica que en la localizacio´n i puede ser ubicado o no un so´lo dispositivo
de proteccio´n.
Coordinacio´n de fusibles y reconectadores. Asumiendo que i y j son localizaciones, y que j se
encuentra aguas abajo de i, se tiene:
xi1 + xi2 + xj3 ≥ 2 (3.14)
La ecuacio´n (3.14) indica que aguas abajo de un fusible no debe ser ubicado un reconectador.
xi1 + xj2+ ≥ 1 (3.15)
La ecuacio´n (3.15) indica que aguas abajo de un fusible sin esquema de salvamento no debe
ser ubicado un fusible con esquema de salvamento.
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Ubicacio´n apropiada de fusibles.∑
i∈MF
xi1 + xi2 ≥ 2 ∗ nLocalizacionesMF (3.16)
La ecuacio´n (3.16) indica que sobre el alimentador principal (MF) no debe ser ubicado un
fusible con o sin esquema de salvamento.
Exigencia de un fusible sin esquema de salvamento.
∑
i∈NMF
xi1 = nLocalizacionesNMF − 1 (3.17)
La ecuacio´n (3.17) indica que un fusible sin esquema de salvamento debe ser ubicado en una de
las localizaciones posibles (NMF).
3.3. Modelo Matema´tico completo
El modelo matema´tico completo para el problema de ubicacio´n o´ptima de dispositivos de proteccio´n
y Generacio´n Distribuida en sistemas de distribucio´n de energ´ıa ele´ctrica para la reduccio´n del
ı´ndice de confiabilidad SAIFI, se presenta a continuacio´n.
minSAIFI =
∑
i∈S
λiNtotal(i) +
∑
i∈S
λi
∑
j∈P [1,i)
(Ntotal(j)−Ntotal(aji))
∏
k∈P (j,i]
xk1xk2xk3+∑
i∈S
γiNtotal(i)(1− xi1) +
∑
i∈S
γi
∑
i∈P [1,i)
Ntotal(j)(1− xj1)
∏
k∈P (j,i]
xk1xk3−
(
∑
i∈S
λi
∑
j∈d(i)
(Ntotal(j))(1− xj3)
∏
k∈P (i,j)
xk1xk2xk3
(1−
∏
l∈dDG[j]
xl4))−
∑
i∈S
λi
∑
j∈P [1,i)
(1− xj3)
∏
k∈p(j,i]
(xk1xk2xk3)∑
p∈idu(j,i)
(1− xp3)
∑
m∈idu[p,i)
Nm
∏
n∈p(j,p)
xn1xn2xn3(1−
∏
o∈iDG,du[p,i)
xo5))
(3.18)
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s.a.
∑
i∈S
xi3 ≥ nlocalizaciones − nmax,reconectadores (3.19)
∑
i∈S
xi1 + xi2 ≥ 2 ∗ nlocalizaciones − nmax,fusibles (3.20)
∑
i∈S
xi4 ≥ nlocalizaciones − nmax,DG (3.21)
xi1 + xi2 + xi3 = 2 (3.22)
xi1 + xi2 + xi3 ≥ 2 (3.23)
xi1 + xi2 + xj3 ≥ 2 (3.24)
xi1 + xj2+ ≥ 1 (3.25)∑
i∈MF
xi1 + xi2 ≥ 2 ∗ nLocalizacionesMF (3.26)∑
i∈NMF
xi1 = nLocalizacionesNMF − 1 (3.27)
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Cap´ıtulo 4
Metodolog´ıa propuesta
En este cap´ıtulo se presenta detalladamente la metodolog´ıa para solucionar el problema de ubi-
cacio´n o´ptima de dispositivos de proteccio´n y generacio´n distribuida en sistemas de distribucio´n
de energ´ıa ele´ctrica, con el propo´sito de mejorar el ı´ndice de confiabilidad SAIFI.
El nu´mero de dispositivos de proteccio´n y generacio´n distribuida depende de aspectos como: la
importancia de la red, agentes externos que puedan ocasionar fallas permanentes o temporales en
el sistema y los recursos disponibles de las empresas prestadoras del servicio de energ´ıa.
4.1. Pasos empleados para el desarrollo de la metodolog´ıa
Determinar las caracter´ısticas ma´s relevantes de la red
Diagrama unifilar.
-Nu´mero de usuarios.
-Nodos del sistema.
-Localizaciones de dispositivos en la red.
-Importancia de la red.
Asignar la cantidad de dispositivos disponibles.
-Nu´mero ma´ximo de fusibles.
-Nu´mero ma´ximo de reconectadores.
-Nu´mero ma´ximo de Generacio´n Distribuida.
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Obtener las caracter´ısticas de cada localizacio´n de la red. -Nombre de cada localizacio´n de
la red.
-Nodo de env´ıo.
-Nodo de recibo.
-Tasa de fallos permanente de cada localizacio´n.
-Tasa de fallos temporales de cada localizacio´n.
-Nu´mero de usuarios de cada localizacio´n.
-Localizaciones pertenecientes al alimentador principal.
Plantear la funcio´n objetivo del modelo matema´tico a partir de lo mencionado en el cap´ıtulo
3, en funcio´n de las tasas de fallos, la distribucio´n de clientes desde el punto de vista de
cada localizacio´n y las variables asociadas a los dispositivos de proteccio´n y Generacio´n
Distribuida.
Establecer el conjunto de restricciones del modelo matema´tico para el sistema, a partir de
los criterios sen˜alados en el cap´ıtulo 3.
Solucionar el modelo matema´tico obtenido de los pasos anteriores, y de esta forma obtener
la ubicacio´n o´ptima de los dispositivos de proteccio´n y Generacio´n Distribuida.
Se debe tener en cuenta que las variables de decisio´n son de tipo binario, por lo tanto, si
la variable toma un valor igual a cero indica que un dispositivo de proteccio´n o Generacio´n
Distribuida es ubicado en la localizacio´n asociada, y si toma un valor de 1 indica lo contrario.
4.2. Ejemplo de aplicacio´n
A continuacio´n, se muestra un ejemplo de aplicacio´n del modelo matema´tico y la solucio´n o´ptima
para la ubicacio´n de dos reconectadores, dos fusibles y una Generacio´n Distribuida, a trave´s de un
circuito de prueba tomado de [6] con sus respectivas caracter´ısticas.
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4.2.1. Caracter´ısticas ma´s relevantes de la RED
Figura 4.1: Diagrama unifilar sistema de prueba 1.
4.2.2. Cantidad de dispositivos disponibles
Partiendo de que la red empleada para el ejemplo es relativamente pequen˜a, se considera la siguiente
cantidad de dispositivos a ubicar:
Fusibles = 2
Recnectadores = 2
Generacio´n Distribuida = 1
4.2.3. Caracter´ısticas de cada localizacio´n de la red
Cuadro 4.1: Caracter´ısticas de cada localizacio´n de la red
Localizacio´n
Nodo
de
env´ıo
Nodo
de
recibo
Tasa de
fallas
permanentes
λi
Tasa de
fallas
temporales
γi
Nu´mero de
consumidores
por seccio´n
Alimentador
principal
DG
1 1 2 0,2 0,2 100 1 -
2 1 2 0 0 - 2 10
3 2 3 0,1 0,1 240 3 -
4 2 3 0 0 - 4 11
5 3 4 0,3 0,3 220 5 -
6 3 4 0 0 - 6 12
7 4 7 0,6 0,6 800 - 14
8 4 6 0,2 0,2 130 - 13
9 4 5 0,2 0,2 1000 9 15
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4.2.4. Funcio´n objetivo del modelo matema´tico
SAIFI =
∑
i∈S
λiNtotal(i) +
∑
i∈S
λi
∑
j∈P [1,i)
(Ntotal(j)−Ntotal(aji))
∏
k∈P (j,i]
xk1xk2xk3+∑
i∈S
γiNtotal(i)(1− xi1) +
∑
i∈S
γi
∑
i∈P [1,i)
Ntotal(j)(1− xj1)
∏
k∈P (j,i]
xk1xk3−
(
∑
i∈S
λi
∑
j∈d(i)
(Ntotal(j))(1− xj3)
∏
k∈P (i,j)
xk1xk2xk3
(1−
∏
l∈dDG[j]
xl4))−
∑
i∈S
λi
∑
j∈P [1,i)
(1− xj3)
∏
k∈p(j,i]
(xk1xk2xk3)∑
p∈idu(j,i)
(1− xp3)
∑
m∈idu[p,i)
Nm
∏
n∈p(j,p)
xn1xn2xn3(1−
∏
o∈iDG,du[p,i)
xo5))
(4.1)
La funcio´n objetivo esta´ sujeta a las tasas de fallo y a los usuarios pertenecientes al sistema, por
lo tanto, se tienen los siguientes conjuntos:
Conjunto de todas las localizaciones
S = [1 2 3 4 5 6 7 8 9]
Localizacio´n inmediatamente aguas abajo de la localizacio´n i. aij:
Cuadro 4.2: Conjunto aij
(i,j) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 [ ] 2 2 2 2 2 2 2 2
2 [ ] [ ] 3 3 3 3 3 3 3
3 [ ] [ ] [ ] 4 4 4 4 4 4
4 [ ] [ ] [ ] [ ] 5 5 5 5 5
5 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 6 6 6 6
6 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 7 8 9
7 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
8 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
9 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
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Conjunto de localizaciones en el trayecto de la subestacio´n a la localizacio´n i, se debe excluir
la localizacio´n i. p[1,i):
Cuadro 4.3: Conjunto p [1,i)
i=1 [ ]
i=2 1
i=3 [ 1 2 ]
i=4 [ 1 2 3 ]
i=5 [ 1 2 3 4 ]
i=6 [ 1 2 3 4 5 ]
i=7 [ 1 2 3 4 5 6 ]
i=8 [ 1 2 3 4 5 6 ]
i=9 [ 1 2 3 4 5 6 ]
Conjunto de todas las localizaciones en el trayecto de la localizacio´n j a la localizacio´n i,
incluyendo la localizacio´n i y excluyendo la localizacio´n j. p (j,i]:
Cuadro 4.4: Conjunto p (j,i]
(i,j) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 [ ] 2 [2 3] [2 3 4] [2 3 4 5] [2 3 4 5 6] [2 3 4 5 6 7] [2 3 4 5 6 8] [2 3 4 5 6 9]
2 [ ] [ ] 3 [3 4] [3 4 5] [3 4 5 6] [3 4 5 6 7] [3 4 5 6 8] [3 4 5 6 9]
3 [ ] [ ] [ ] 4 [4 5] [4 5 6] [4 5 6 7] [4 5 6 8] [4 5 6 9]
4 [ ] [ ] [ ] [ ] 5 [5 6] [5 6 7] [5 6 8] [5 6 9]
5 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 6 [6 7] [6 8] [6 9]
6 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 7 8 9
7 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
8 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
9 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Conjunto de todas las localizaciones en el trayecto de la localizacio´n j a la seccio´n i, excluyendo
ambas localizaciones. p (j,i):
Cuadro 4.5: Conjunto p(j,i)
(i,j) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 [ ] [ ] 2 [2 3] [2 3 4] [2 3 4 5] [2 3 4 5 6] [2 3 4 5 6] [2 3 4 5 6]
2 [ ] [ ] [ ] 3 [3 4] [3 4 5] [3 4 5 6] [3 4 5 6] [3 4 5 6]
3 [ ] [ ] [ ] [ ] 4 [4 5] [4 5 6] [4 5 6] [4 5 6]
4 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 5 [5 6] [5 6] [5 6]
5 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 6 6 6
6 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
7 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
8 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
9 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
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Conjunto de todas las localizaciones aguas abajo de la localizacio´n i, excluyendo la local-
izacio´n i. d(i):
Cuadro 4.6: Conjunto d(i)
i=1 [ 2 3 4 5 6 7 8 9 ]
i=2 [ 3 4 5 6 7 8 9 ]
i=3 [ 4 5 6 7 8 9 ]
i=4 [ 5 6 7 8 9 ]
i=5 [ 6 7 8 9 ]
i=6 [ 7 8 9 ]
i=7 [ ]
i=8 [ ]
i=9 [ ]
Conjunto de todas las localizaciones de Generacio´n Distribuida aguas abajo de la localizacio´n
i. dDG(i):
Cuadro 4.7: Conjunto dDG(i)
i=1 [ 10 11 12 13 14 15 ]
i=2 [ 10 11 12 13 14 15 ]
i=3 [ 11 12 13 14 15 ]
i=4 [ 11 12 13 14 15 ]
i=5 [ 12 13 14 15 ]
i=6 [ 12 13 14 15 ]
i=7 14
i=8 13
i=9 15
Conjunto de todas las localizaciones tanto aguas abajo de j como aguas arriba de i, excluyendo
ambas localizaciones.idu(j, i):
Cuadro 4.8: Conjunto idu(j, i).
(i,j) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 [ ] [ ] 2 [2 3] [2 3 4] [2 3 4 5] [2 3 4 5 6 8 9] [2 3 4 5 6 7 9] [2 3 4 5 6 7 8]
2 [ ] [ ] [ ] 3 [3 4] [3 4 5] [3 4 5 6 8 9] [3 4 5 6 7 9] [3 4 5 6 7 8]
3 [ ] [ ] [ ] [ ] 4 [4 5] [4 5 6 8 9] [4 5 6 7 9] [4 5 6 7 8]
4 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 5 [5 6 8 9] [5 6 7 9] [5 6 7 8]
5 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [6 8 9] [6 7 9] [6 7 8]
6 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [8 9] [7 9] [7 8]
7 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
8 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
9 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
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Conjunto de todas las localizaciones tanto aguas abajo de j como aguas arriba de i, incluyendo
la localizacio´n j y excluyendo la localizacio´n i. idu[j, i):
Cuadro 4.9: Conjunto idu[j, i)
(i,j) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 [ ] 1 [1 2] [1 2 3] [2 3 4] [1 2 3 4 5] [1 2 3 4 5 6 8 9] [1 2 3 4 5 6 7 9] [1 2 3 4 5 6 7 8]
2 [ ] [ ] 2 [2 3] [2 3 4] [2 3 4 5] [2 3 4 5 6 8 9] [2 3 4 5 6 7 9] [2 3 4 5 6 7 8]
3 [ ] [ ] [ ] 3 [3 4] [3 4 5] [3 4 5 6 8 9] [3 4 5 6 7 9] [3 4 5 6 7 8]
4 [ ] [ ] [ ] [ ] 4 [4 5] [4 5 6 8 9] [4 5 6 7 9] [4 5 6 7 8]
5 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 5 [5 6 8 9] [5 6 7 9] [5 6 7 8]
6 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [6 8 9] [6 7 9] [6 7 8]
7 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
8 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
9 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Conjunto de todas las localizaciones de Generacio´n Distribuida tanto aguas abajo de j como
aguas arriba de i, incluyendo la localizacio´n j y excluyendo la localizacio´n i. iDG,du[j, i):
Cuadro 4.10: Conjunto iDG,du[j, i)
(i,j) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 [ ] [ ] 10 10 [10 11] [10 11] [10 11 12 13 15] [10 11 12 14 15] [10 11 12 13 14]
2 [ ] [ ] 10 10 [10 11] [10 11] [10 11 12 13 15] [10 11 12 14 15] [10 11 12 13 14]
3 [ ] [ ] [ ] [ ] 11 11 [11 12 13 15] [11 12 14 15] [11 12 13 14]
4 [ ] [ ] [ ] [ ] 11 11 [11 12 13 15] [11 12 14 15] [11 12 13 14]
5 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [12 13 15] [12 14 15] [12 13 14]
6 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [12 13 15] [12 14 15] [12 13 14]
7 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
8 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
9 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
4.2.5. Restricciones del modelo matema´tico para el sistema
Las restricciones esta´n sujetas al nu´mero de dispositivos disponibles y a las consideraciones per-
tinentes a partir de la importancia de la red y el impacto que representa cada una de sus lo-
calizaciones. Dentro de las consideraciones se tiene que: debe ir ubicado un reconectador en la
localizacio´n inmediatamente aguas abajo de la subestacio´n, los reconectadores deben ser ubicados
sobre el alimentador principal y se debe ubicar un fusible sin esquema de salvamento.
A continuacio´n, se muestra el conjunto de restricciones para el modelo matema´tico del sistema en
funcio´n de las consideraciones descritas en el cap´ıtulo 3 y las anteriormente mencionadas.
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Restriccio´n para limitar el nu´mero de reconectadores a ubicar en la red.
x13 + x23 + x33 + x43 + x53 + x63 + x73 + x83 + x93 ≥ 7
Restriccio´n para limitar el nu´mero de fusibles a ubicar en la red.
x11 + x12 + x21 + x22 + x31 + x32 + x41 + x42 + x51
+ x52 + x61 + x62 + x71 + x72 + x81 + x82 + x91 + x92 ≥ 16
Restriccio´n para limitar el nu´mero de generacio´n distribuida a ubicar en la red.
x104 + x114 + x124 + x134 + x144 + x154 ≥ 5
Exigencia de un elemento de proteccio´n en una localizacio´n espec´ıfica, en este caso un re-
conectador debe ubicarse en la localizacio´n 1.
x13 = 0
Restriccio´n que establece que so´lo un dispositivo de proteccio´n puede ir ubicado en una
localizacio´n.
x11 + x12 + x13 ≥ 2
x21 + x22 + x23 ≥ 2
x31 + x32 + x33 ≥ 2
x41 + x42 + x43 ≥ 2
x51 + x52 + x53 ≥ 2
x61 + x62 + x63 ≥ 2
x71 + x72 + x73 ≥ 2
x81 + x82 + x83 ≥ 2
x91 + x92 + x93 ≥ 2
Restriccio´n para evitar que un reconectador sea ubicado aguas abajo de un fusible.
x11 + x12 + x23 ≥ 2
x11 + x12 + x33 ≥ 2
x11 + x12 + x43 ≥ 2
x11 + x12 + x53 ≥ 2
x11 + x12 + x63 ≥ 2
x11 + x12 + x73 ≥ 2
x11 + x12 + x83 ≥ 2
x11 + x12 + x93 ≥ 2
x21 + x22 + x33 ≥ 2
x21 + x22 + x43 ≥ 2
x21 + x22 + x53 ≥ 2
x21 + x22 + x63 ≥ 2
x21 + x22 + x73 ≥ 2
x21 + x22 + x83 ≥ 2
x21 + x22 + x93 ≥ 2
x31 + x32 + x43 ≥ 2
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x31 + x32 + x53 ≥ 2
x31 + x32 + x63 ≥ 2
x31 + x32 + x73 ≥ 2
x31 + x32 + x83 ≥ 2
x31 + x32 + x93 ≥ 2
x41 + x42 + x53 ≥ 2
x41 + x42 + x63 ≥ 2
x41 + x42 + x73 ≥ 2
x41 + x42 + x83 ≥ 2
x41 + x42 + x93 ≥ 2
x51 + x52 + x63 ≥ 2
x51 + x52 + x73 ≥ 2
x51 + x52 + x83 ≥ 2
x51 + x52 + x93 ≥ 2
x61 + x62 + x73 ≥ 2
x61 + x62 + x83 ≥ 2
x61 + x62 + x93 ≥ 2
Restriccio´n para evitar la instalacio´n de un fusible con esquema de salvamento aguas abajo
de un fusible sin esquema. x11 + x22 ≥ 1
x11 + x32 ≥ 1
x11 + x42 ≥ 1
x11 + x52 ≥ 1
x11 + x62 ≥ 1
x11 + x72 ≥ 1
x11 + x82 ≥ 1
x11 + x92 ≥ 1
x21 + x32 ≥ 1
x21 + x42 ≥ 1
x21 + x52 ≥ 1
x21 + x62 ≥ 1
x21 + x72 ≥ 1
x21 + x82 ≥ 1
x21 + x92 ≥ 1
x31 + x42 ≥ 1
x31 + x52 ≥ 1
x31 + x62 ≥ 1
x31 + x72 ≥ 1
x31 + x82 ≥ 1
x31 + x92 ≥ 1
x41 + x52 ≥ 1
x41 + x62 ≥ 1
x41 + x72 ≥ 1
x41 + x82 ≥ 1
x41 + x92 ≥ 1
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x51 + x62 ≥ 1
x51 + x72 ≥ 1
x51 + x82 ≥ 1
x51 + x92 ≥ 1
x61 + x72 ≥ 1
x61 + x82 ≥ 1
x61 + x92 ≥ 1
Restriccio´n para evitar que un fusible se ubique en el alimentador principal de la red.
x11 + x12 + x21 + x22 + x31 + x32 + x41 + x42 + x51 + x52 + x61 + x62 + x91 + x92 = 14
Restriccio´n que indica que un fusible sin esquema de salvamento debe instalarse en el sistema.
x71 + x81 = 1
La funcio´n objetivo completa se muestra en el anexo A.
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Cap´ıtulo 5
Aplicacio´n y resultados
En este cap´ıtulo se presenta los resultados obtenidos a partir de la aplicacio´n de la metodolog´ıa
propuesta en el cap´ıtulo 4. Para verificar la validez de esta metodolog´ıa se utiliza el software
MATLAB y el paquete de optimizacio´n GAMS con el fin de analizar dos sistemas de prueba.
Para el primer sistema de prueba se considera una cantidad ma´xima de dos reconectadores, dos
fusibles y una generacio´n distribuida, debido al taman˜o y la configuracio´n de la red. En el segundo
sistema de prueba se considera una cantidad ma´xima de cuatro reconectadores, cuatro fusibles y
una generacio´n distribuida, dado que e´ste es de mayor taman˜o.
Para la implementacio´n de la metodolog´ıa propuesta se consideran los siguientes criterios:
La generacio´n distribuida opera en modo paralelo a la red, es decir, tanto la generacio´n
distribuida como la fuente de alimentacio´n suplen de energ´ıa simulta´neamente a los usuarios
disponibles en el sistema.
La generacio´n distribuida tiene asociada un reconectador aguas arriba de su ubicacio´n.
La generacio´n distribuida tiene tasa de fallos nula.
Los perfiles de tensio´n, pe´rdidas en las l´ıneas y la calidad de la energ´ıa no son considerados
en el modelo matema´tico.
Se considera que solo ocurre una falla a la vez.
Los dispositivos de proteccio´n no fallan al aislar una falla.
Un reconectador debe ir ubicado en la localizacio´n uno de ambos sistemas de prueba.
Los fusibles no pueden ser instalados en el alimentador principal del sistema.
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5.1. Sistema de prueba 1
El primer sistema de prueba es mostrado en el cap´ıtulo 4, dispone de nueve posibles localizaciones
para dispositivos de proteccio´n y seis localizaciones candidatas para generacio´n distribuida, como
se presenta a continuacio´n en la figura 5.1.
Figura 5.1: Diagrama unifilar sistema de prueba 1.
En la tabla 5.1 se presentan las caracter´ısticas ma´s representativas de la red.
Cuadro 5.1: Datos del sistema de prueba 1
Localizacio´n
Nodo
de
env´ıo
Nodo
de
recibo
Tasa de
fallas
permanentes
λi
Tasa de
fallas
temporales
γi
Nu´mero de
consumidores
por seccio´n
Alimentador
principal
DG
1 1 2 0,2 0,2 100 1 -
2 1 2 0 0 - 2 10
3 2 3 0,1 0,1 240 3 -
4 2 3 0 0 - 4 11
5 3 4 0,3 0,3 220 5 -
6 3 4 0 0 - 6 12
7 4 7 0,6 0,6 800 - 14
8 4 6 0,2 0,2 130 - 13
9 4 5 0,2 0,2 1000 9 15
Con el fin de analizar el resultado del indicador de confiabilidad SAIFI se realizan tres casos de
prueba. En el primer caso de prueba se muestra la ubicacio´n o´ptima de dispositivos de proteccio´n
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sin considerar la instalacio´n de generacio´n distribuida en la red, y en el segundo caso de prueba se
presenta la ubicacio´n o´ptima de dispositivos de proteccio´n y generacio´n distribuida en la red.
Para realizar el primer caso de prueba es necesario omitir los te´rminos A5 y A6 de la funcio´n
objetivo y la restriccio´n que especifica el l´ımite ma´ximo de generacio´n distribuida a ubicar en la
red, debido a que e´stos esta´n relacionados con la generacio´n distribuida.
En la tabla 5.2 se muestra los resultados obtenidos de los dos casos de prueba.
Cuadro 5.2: Casos de prueba para el sistema 1.
Caso Reconectador
Fusible sin
esquema de
salvamento
Fusible con
esquema de
salvamento
Generacio´n
distribuida
Indicador
SAIFI
1 1 , 9 8 7 N/A 0,894
2 1, 9 8 7 15 0,653
Se observa que, en el segundo caso de prueba el ı´ndice de confiablidad SAIFI disminuye comparado
con el primer caso, confirmando que al instalar la generacio´n distribuida en la red se mejora la
confiabilidad del sistema.
En la figura 5.2 y 5.3 se ilustra la nomenclatura utilizada para representar los dispositivos de
proteccio´n y generacio´n distribuida y la solucio´n o´ptima encontrada por GAMS para el segundo
caso respectivamente.
Figura 5.2: Convenciones empleadas.
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Figura 5.3: Ubicacio´n de dispositivos de proteccio´n y generacio´n distribuida sistema 1.
5.2. Sistema de prueba 2
El segundo sistema de prueba dispone de 18 localizaciones posibles para la ubicacio´n de dispositivos
de proteccio´n y 12 localizaciones candidatas para la instalacio´n de generacio´n distribuida en la red.
En la figura 5.4 se presenta el sistema de prueba 2.
Figura 5.4: Diagrama unifilar sistema de prueba 2.
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En la tabla 5.3 se presentan las caracter´ısticas ma´s representativas de la red.
Cuadro 5.3: Datos del sistema de prueba 2
Localiza-
cio´n
Nodo de
env´ıo
Nodo de
recibo
Tasa de
fallas
permanentes
λi
Tasa de
fallas
temporales
γi
Nu´mero
de
consumi-
dores
por
seccio´n
Alimenta-
dor
principal
DG
1 1 2 0,1 0,2 100 1 0
2 1 2 0 0 0 2 20
3 2 4 0,2 0,3 125 0 0
4 2 6 0,15 0,3 500 4 0
5 2 3 0,3 0,1 300 0 19
6 2 4 0 0 0 0 21
7 2 6 0 0 0 7 23
8 4 5 0,6 0,3 50 0 22
9 6 7 0,25 0,4 1000 9 0
10 6 7 0 0 0 10 26
11 7 8 0,4 0,3 400 0 27
12 7 11 0,4 0,6 200 12 0
13 7 9 0,5 0,55 250 0 0
14 7 11 0 0 0 14 29
15 7 9 0 0 0 0 25
16 11 12 0,3 0,4 100 0 30
17 11 13 0,4 0,5 50 0 28
18 9 10 0,7 0,9 40 0 4
De igual manera que el sistema de prueba 1, se realiza los mismos casos de prueba para verificar que
cuando se considera la generacio´n distribuida en la red el ı´ndice de confiabilidad SAIFI disminuye.
A continuacio´n, se presentan la solucio´n o´ptima encontrada por GAMS para ambos casos.
Cuadro 5.4: Casos de prueba para el sistema 2.
Caso Reconectador
Fusible sin
esquema de
salvamento
Fusible con
esquema de
salvamento
Generacio´n
distribuida
Indicador
SAIFI
1 1,7,11,12 15 3,5,13 N/A 0,73
2 1,4,9,12 11 3,5,13 15 0,577
De acuerdo con los resultados obtenidos se observa que al instalar generacio´n distribuida se reduce
el indicador de confiabilidad de la red y tambie´n se percibe la variacio´n de la ubicacio´n de los
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dispositivos de proteccio´n en ambos casos, debido a que el modelo matema´tico es no lineal entero
mixto presenta ma´s de una solucio´n o´ptima.
Figura 5.5: Ubicacio´n de dispositivos de proteccio´n y generacio´n distribuida sistema 2.
En la figura 5.5 se muestra la solucio´n o´ptima encontrada por GAMS para el segundo caso.
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Cap´ıtulo 6
Conclusiones, recomendaciones y
trabajos futuros
6.1. Conclusiones
Para solucionar el problema de ubicacio´n o´ptima de dispositivos de proteccio´n y generacio´n
distribuida para minimizar el indicador de confiabilidad SAIFI, en este trabajo se desarrolla
una formulacio´n basado en un modelo no lineal entero mixto, en el cual la funcio´n objetivo es
no lineal y esta´ sujeta a un conjunto de restricciones lineales. Esta metodolog´ıa fue aplicada
para dos sistemas de prueba encontrados en la literatura, y se logra la ubicacio´n o´ptima de
fusibles, reconectadores y generacio´n distribuida para mejorar la confiabilidad del sistema.
Se comprueba que al instalar generacio´n distribuida en el sistema de distribucio´n se reduce el
indicador de confiabilidad SAIFI, debido a que la DG esta´ funcionando simulta´neamente con
la fuente de alimentacio´n principal, entonces en el momento que ocurra una falla e´sta propor-
ciona energ´ıa de respaldo a la red. De esta manera se reduce las interrupciones que pueden
experimentar los usuarios o cargas importantes del sistema garantizando un funcionamiento
estable.
Con el propo´sito de identificar el impacto positivo de la generacio´n distribuida en el indicador
de confiabilidad SAIFI, se plantean y se solucionan dos casos de prueba: el primero es un caso
base el cual considera la ubicacio´n o´ptima de dispositivos de proteccio´n dado que no se instala
generacio´n distribuida en la red. El segundo caso encuentra simulta´neamente la ubicacio´n
o´ptima de dispositivos de proteccio´n y generacio´n distribuida, en este caso se observa que
el ı´ndice de confiabilidad SAIFI disminuye considerablemente con respecto a cua´ndo solo se
considera la ubicacio´n o´ptima de los dispositivos de proteccio´n.
Al integrar la generacio´n distribuida en la funcio´n objetivo y restricciones, el resultado de
la ubicacio´n de los dispositivos cambio con respecto a cua´ndo no se considera la generacio´n
distribuida, debido a que al aparecer una nueva fuente de alimentacio´n algunos usuarios tienen
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la posibilidad de tomar energ´ıa por dos trayectos diferentes, por lo tanto, la formulacio´n
matema´tica identifica los nuevos usuarios susceptibles a experimentar fallas.
6.2. Recomendaciones y trabajos futuros
La metodolog´ıa puede ser aplicada para diferentes sistemas de distribucio´n, garantizando
siempre que la topolog´ıa del sistema permanezca radial.
Al considerarse la generacio´n distribuida en el sistema tiene como efecto el cambio en los
flujos de corriente, pasan de ser unidireccionales a bidireccionales, por lo se debe realizar los
cambios apropiados en el esquema de protecciones.
Como trabajo futuro se propone linealizar el modelo matema´tico, con el fin de encontrar
una solucio´n o´ptima para el sistema. Por otro lado, se pueden emplear otros algoritmos para
solucionar el problema de programacio´n no lineal entero mixto con el objetivo de comparar
los resultados y obtener nuevas conclusiones.
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Anexos A
Funcio´n objetivo completa
MINSAIFI = 0,2722891566 ∗ x71 ∗ x72 ∗ x73 − 0,09598393574 ∗ x31 − 0,2590361446 ∗ x51 −
0,1927710843 ∗ x71− 0,01044176707 ∗ x81− 0,08032128514 ∗ x91− 0,0004016064257 ∗ x31 ∗ x33 ∗
(239,0∗x21−239,0)−0,0004016064257∗x51∗x53∗ (645,0∗x41−645,0)−0,0004016064257∗x71∗
x73∗(1158,0∗x61−1158,0)−0,0004016064257∗x81∗x83∗(386,0∗x61−386,0)−0,0004016064257∗
x91∗x93∗ (386,0∗x61−386,0)−0,2∗x11 + 0,1445783133∗x81∗x82∗x83 + 0,07469879518∗x91∗
x92 ∗ x93− 0,0004016064257 ∗ x41 ∗ x42 ∗ x43 ∗ (215,0 ∗ x53− 215,0) ∗ (x124 ∗ x134 ∗ x144 ∗ x154−
1,0)−0,0004016064257∗x21∗x23∗x31∗x33∗ (249,0∗x11−249,0)−0,0004016064257∗x41∗x43∗
x51∗x53∗ (717,0∗x31−717,0)−0,0004016064257∗x61∗x63∗x71∗x73∗ (1290,0∗x51−1290,0)−
0,0004016064257∗x61∗x63∗x81∗x83∗ (430,0∗x51− 430,0)− 0,0004016064257∗x61∗x63∗x91∗
x93 ∗ (430,0 ∗x51− 430,0)− 0,0004016064257 ∗x61 ∗x62 ∗x63 ∗ (39,0 ∗x83− 39,0) ∗ (x134− 1,0)−
0,0004016064257∗x61∗x62∗x63∗(240,0∗x73−240,0)∗(x144−1,0)−0,0004016064257∗x61∗x62∗
x63∗(300,0∗x93−300,0)∗(x154−1,0)−0,0004016064257∗x21∗x22∗x23∗(478,0∗x33−478,0)∗(x114∗
x124∗x134∗x144∗x154−1,0)+0,004016064257∗x21∗x22∗x23∗x31∗x32∗x33+0,02891566265∗x41∗
x42∗x43∗x51∗x52∗x53+0,05301204819∗x61∗x62∗x63∗x71∗x72∗x73+0,01767068273∗x61∗x62∗
x63∗x81∗x82∗x83+0,01767068273∗x61∗x62∗x63∗x91∗x92∗x93−0,0004016064257∗x31∗x33∗x41∗
x43∗x51∗x53∗(717,0∗x21−717,0)−0,0004016064257∗x51∗x53∗x61∗x63∗x71∗x73∗(1290,0∗x41−
1290,0)−0,0004016064257∗x51∗x53∗x61∗x63∗x81∗x83∗(430,0∗x41−430,0)−0,0004016064257∗
x51∗x53∗x61∗x63∗x91∗x93∗(430,0∗x41−430,0)−0,0004016064257∗x21∗x22∗x23∗x31∗x32∗x33∗
(430,0∗x43−430,0)∗(x114∗x124∗x134∗x144∗x154−1,0)−0,0004016064257∗x41∗x42∗x43∗x51∗
x52∗x53∗(193,0∗x63−193,0)∗(x124∗x134∗x144∗x154−1,0)−0,0004016064257∗x21∗x23∗x31∗
x33∗x41∗x43∗x51∗x53∗(747,0∗x11−747,0)−0,0004016064257∗x41∗x43∗x51∗x53∗x61∗x63∗x71∗
x73∗(1434,0∗x31−1434,0)−0,0004016064257∗x41∗x43∗x51∗x53∗x61∗x63∗x81∗x83∗(478,0∗
x31−478,0)−0,0004016064257∗x41∗x43∗x51∗x53∗x61∗x63∗x91∗x93∗ (478,0∗x31−478,0)−
0,0004016064257∗x21∗x22∗x23∗x31∗x32∗x33∗x41∗x42∗x43∗(430,0∗x53−430,0)∗(x124∗x134∗
x144∗x154−1,0)−0,0004016064257∗x31∗x33∗x41∗x43∗x51∗x53∗x61∗x63∗x71∗x73∗(1434,0∗
x21−1434,0)−0,0004016064257∗x31∗x33∗x41∗x43∗x51∗x53∗x61∗x63∗x81∗x83∗(478,0∗x21−
478,0)−0,0004016064257∗x31∗x33∗x41∗x43∗x51∗x53∗x61∗x63∗x91∗x93∗(478,0∗x21−478,0)−
0,0004016064257∗x41∗x42∗x43∗x51∗x52∗x53∗x61∗x62∗x63∗(13,0∗x83−13,0)∗(x134−1,0)−
0,0004016064257∗x41∗x42∗x43∗x51∗x52∗x53∗x61∗x62∗x63∗(80,0∗x73−80,0)∗(x144−1,0)−
0,0004016064257∗x41∗x42∗x43∗x51∗x52∗x53∗x61∗x62∗x63∗(100,0∗x93−100,0)∗(x154−1,0)+
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1,228915663∗x51∗x52∗x53∗x61∗x62∗x63∗x71∗x72∗x73∗(0,6∗x43−0,6)∗(x63−1,0)∗(x124∗x134∗
x154−1,0)+1,497991968∗x51∗x52∗x53∗x61∗x62∗x63∗x81∗x82∗x83∗(0,2∗x43−0,2)∗(x63−1,0)∗
(x124∗x144∗x154−1,0)+1,148594378∗x51∗x52∗x53∗x61∗x62∗x63∗x91∗x92∗x93∗(0,2∗x43−
0,2)∗(x63−1,0)∗(x124∗x134∗x144−1,0)+0,8634538153∗x31∗x32∗x33∗x41∗x42∗x43∗x51∗x52∗
x53∗(0,3∗x23−0,3)∗(x43−1,0)∗(x114−1,0)+0,01204819277∗x21∗x22∗x23∗x31∗x32∗x33∗x41∗
x42∗x43∗x51∗x52∗x53+0,0578313253∗x41∗x42∗x43∗x51∗x52∗x53∗x61∗x62∗x63∗x71∗x72∗
x73+0,01927710843∗x41∗x42∗x43∗x51∗x52∗x53∗x61∗x62∗x63∗x81∗x82∗x83+0,01927710843∗
x41∗x42∗x43∗x51∗x52∗x53∗x61∗x62∗x63∗x91∗x92∗x93−0,0004016064257∗x21∗x23∗x31∗x33∗
x41∗x43∗x51∗x53∗x61∗x63∗x71∗x73∗(1494,0∗x11−1494,0)−0,0004016064257∗x21∗x23∗x31∗
x33∗x41∗x43∗x51∗x53∗x61∗x63∗x81∗x83∗(498,0∗x11−498,0)−0,0004016064257∗x21∗x23∗
x31∗x33∗x41∗x43∗x51∗x53∗x61∗x63∗x91∗x93∗(498,0∗x11−498,0)−0,0004016064257∗x21∗
x22∗x23∗x31∗x32∗x33∗x41∗x42∗x43∗x51∗x52∗x53∗(386,0∗x63−386,0)∗(x124∗x134∗x144∗
x154−1,0)+1,823293173∗x21∗x22∗x23∗x31∗x32∗x33∗x41∗x42∗x43∗x51∗x52∗x53∗(0,3∗x13−
0,3)∗(x33−1,0)∗(x114−1,0)+0,8634538153∗x21∗x22∗x23∗x31∗x32∗x33∗x41∗x42∗x43∗x51∗
x52∗x53∗(0,3∗x13−0,3)∗(x43−1,0)∗(x114−1,0)+2,092369478∗x41∗x42∗x43∗x51∗x52∗x53∗
x61∗x62∗x63∗x71∗x72∗x73∗(0,6∗x33−0,6)∗(x53−1,0)∗(x124∗x134∗x154−1,0)+1,228915663∗
x41∗x42∗x43∗x51∗x52∗x53∗x61∗x62∗x63∗x71∗x72∗x73∗(0,6∗x33−0,6)∗(x63−1,0)∗(x124∗
x134∗x154−1,0)+2,361445783∗x41∗x42∗x43∗x51∗x52∗x53∗x61∗x62∗x63∗x81∗x82∗x83∗(0,2∗
x33−0,2)∗(x53−1,0)∗(x124∗x144∗x154−1,0)+1,497991968∗x41∗x42∗x43∗x51∗x52∗x53∗x61∗
x62∗x63∗x81∗x82∗x83∗(0,2∗x33−0,2)∗(x63−1,0)∗(x124∗x144∗x154−1,0)+2,012048193∗x41∗
x42∗x43∗x51∗x52∗x53∗x61∗x62∗x63∗x91∗x92∗x93∗(0,2∗x33−0,2)∗(x53−1,0)∗(x124∗x134∗
x144−1,0)+1,148594378∗x41∗x42∗x43∗x51∗x52∗x53∗x61∗x62∗x63∗x91∗x92∗x93∗(0,2∗x33−
0,2)∗(x63−1,0)∗(x124∗x134∗x144−1,0)−0,0004016064257∗x21∗x22∗x23∗x31∗x32∗x33∗x41∗
x42∗x43∗x51∗x52∗x53∗x61∗x62∗x63∗(26,0∗x83−26,0)∗(x134−1,0)−0,0004016064257∗x21∗
x22∗x23∗x31∗x32∗x33∗x41∗x42∗x43∗x51∗x52∗x53∗x61∗x62∗x63∗(160,0∗x73−160,0)∗(x144−
1,0)−0,0004016064257∗x21∗x22∗x23∗x31∗x32∗x33∗x41∗x42∗x43∗x51∗x52∗x53∗x61∗x62∗x63∗
(200,0∗x93−200,0)∗(x154−1,0)+2,092369478∗x31∗x32∗x33∗x41∗x42∗x43∗x51∗x52∗x53∗x61∗
x62∗x63∗x71∗x72∗x73∗(0,6∗x23−0,6)∗(x53−1,0)∗(x124∗x134∗x154−1,0)+1,228915663∗x31∗
x32∗x33∗x41∗x42∗x43∗x51∗x52∗x53∗x61∗x62∗x63∗x71∗x72∗x73∗(0,6∗x23−0,6)∗(x63−1,0)∗
(x124∗x134∗x154−1,0)+2,361445783∗x31∗x32∗x33∗x41∗x42∗x43∗x51∗x52∗x53∗x61∗x62∗x63∗
x81∗x82∗x83∗(0,2∗x23−0,2)∗(x53−1,0)∗(x124∗x144∗x154−1,0)+1,497991968∗x31∗x32∗x33∗
x41∗x42∗x43∗x51∗x52∗x53∗x61∗x62∗x63∗x81∗x82∗x83∗(0,2∗x23−0,2)∗(x63−1,0)∗(x124∗
x144∗x154−1,0)+2,012048193∗x31∗x32∗x33∗x41∗x42∗x43∗x51∗x52∗x53∗x61∗x62∗x63∗x91∗
x92∗x93∗(0,2∗x23−0,2)∗(x53−1,0)∗(x124∗x134∗x144−1,0)+1,148594378∗x31∗x32∗x33∗x41∗
x42∗x43∗x51∗x52∗x53∗x61∗x62∗x63∗x91∗x92∗x93∗(0,2∗x23−0,2)∗(x63−1,0)∗(x124∗x134∗
x144−1,0)+2,955823293∗x31∗x32∗x33∗x41∗x42∗x43∗x51∗x52∗x53∗x61∗x62∗x63∗x71∗x72∗
x73∗(0,6∗x23−0,6)∗(x114∗x124∗x134∗x154−1,0)∗(x43−1,0)+3,224899598∗x31∗x32∗x33∗x41∗
x42∗x43∗x51∗x52∗x53∗x61∗x62∗x63∗x81∗x82∗x83∗(0,2∗x23−0,2)∗(x114∗x124∗x144∗x154−
1,0)∗(x43−1,0)+2,875502008∗x31∗x32∗x33∗x41∗x42∗x43∗x51∗x52∗x53∗x61∗x62∗x63∗x91∗
x92∗x93∗(0,2∗x23−0,2)∗(x114∗x124∗x134∗x144−1,0)∗(x43−1,0)+0,02409638554∗x21∗x22∗
x23∗x31∗x32∗x33∗x41∗x42∗x43∗x51∗x52∗x53∗x61∗x62∗x63∗x71∗x72∗x73+0,008032128514∗
x21∗x22∗x23∗x31∗x32∗x33∗x41∗x42∗x43∗x51∗x52∗x53∗x61∗x62∗x63∗x81∗x82∗x83 +
0,008032128514∗x21∗x22∗x23∗x31∗x32∗x33∗x41∗x42∗x43∗x51∗x52∗x53∗x61∗x62∗x63∗x91∗
x92∗x93+2,092369478∗x21∗x22∗x23∗x31∗x32∗x33∗x41∗x42∗x43∗x51∗x52∗x53∗x61∗x62∗
x63∗x71∗x72∗x73∗(0,6∗x13−0,6)∗(x53−1,0)∗(x124∗x134∗x154−1,0)+1,228915663∗x21∗x22∗
38
x23∗x31∗x32∗x33∗x41∗x42∗x43∗x51∗x52∗x53∗x61∗x62∗x63∗x71∗x72∗x73∗(0,6∗x13−0,6)∗
(x63−1,0)∗(x124∗x134∗x154−1,0)+2,361445783∗x21∗x22∗x23∗x31∗x32∗x33∗x41∗x42∗x43∗
x51∗x52∗x53∗x61∗x62∗x63∗x81∗x82∗x83∗(0,2∗x13−0,2)∗(x53−1,0)∗(x124∗x144∗x154−1,0)+
1,497991968∗x21∗x22∗x23∗x31∗x32∗x33∗x41∗x42∗x43∗x51∗x52∗x53∗x61∗x62∗x63∗x81∗x82∗
x83∗(0,2∗x13−0,2)∗(x63−1,0)∗(x124∗x144∗x154−1,0)+2,012048193∗x21∗x22∗x23∗x31∗x32∗
x33∗x41∗x42∗x43∗x51∗x52∗x53∗x61∗x62∗x63∗x91∗x92∗x93∗(0,2∗x13−0,2)∗(x53−1,0)∗(x124∗
x134∗x144−1,0)+1,148594378∗x21∗x22∗x23∗x31∗x32∗x33∗x41∗x42∗x43∗x51∗x52∗x53∗x61∗
x62∗x63∗x91∗x92∗x93∗(0,2∗x13−0,2)∗(x63−1,0)∗(x124∗x134∗x144−1,0)+3,915662651∗x21∗
x22∗x23∗x31∗x32∗x33∗x41∗x42∗x43∗x51∗x52∗x53∗x61∗x62∗x63∗x71∗x72∗x73∗(0,6∗x13−
0,6)∗(x114∗x124∗x134∗x154−1,0)∗(x33−1,0)+2,955823293∗x21∗x22∗x23∗x31∗x32∗x33∗x41∗
x42∗x43∗x51∗x52∗x53∗x61∗x62∗x63∗x71∗x72∗x73∗(0,6∗x13−0,6)∗(x114∗x124∗x134∗x154−
1,0)∗(x43−1,0)+4,184738956∗x21∗x22∗x23∗x31∗x32∗x33∗x41∗x42∗x43∗x51∗x52∗x53∗x61∗
x62∗x63∗x81∗x82∗x83∗(0,2∗x13−0,2)∗(x114∗x124∗x144∗x154−1,0)∗(x33−1,0)+3,224899598∗
x21∗x22∗x23∗x31∗x32∗x33∗x41∗x42∗x43∗x51∗x52∗x53∗x61∗x62∗x63∗x81∗x82∗x83∗(0,2∗x13−
0,2)∗(x114∗x124∗x144∗x154−1,0)∗(x43−1,0)+3,835341365∗x21∗x22∗x23∗x31∗x32∗x33∗x41∗
x42∗x43∗x51∗x52∗x53∗x61∗x62∗x63∗x91∗x92∗x93∗(0,2∗x13−0,2)∗(x114∗x124∗x134∗x144−
1,0)∗(x33−1,0)+2,875502008∗x21∗x22∗x23∗x31∗x32∗x33∗x41∗x42∗x43∗x51∗x52∗x53∗x61∗
x62∗x63∗x91∗x92∗x93∗(0,2∗x13−0,2)∗(x114∗x124∗x134∗x144−1,0)∗(x43−1,0)+1,677108434
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